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ANEXO 2

1. Hojas de Campo

1.1.
Hoja de campo principal
Como hoja de campo principal se utilizaría el Protocolo que se establece a continuación. En caso de considerarlo necesario como consecuencia de la complejidad de la instalación, el inspector que realizara los trabajos podría utilizar las Hojas de Campo individualizadas y más matizadas que se presentan después de este protocolo y que son ejemplos sobre los que se podrán hacer variaciones para adaptarlas.

	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

	Empresa :
	

	Planta:
	

	Localización :
	

	Zona :
	

	Tensiones :
	

	Potencia instalada :
	

	Esquema de distribución :
	

	Equipo utilizado :
	N° de equipo : 
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	1.- Instalaciones de enlace / CGBT

	1.-  Acometida

	1.-   Conductores
	
	
	
	
	

	2.-   Caidas de tensión
	
	
	
	
	

	3.-   Otros
	
	
	
	
	

	2.-   Caja General de Protección

	1.-   Ubicación
	
	
	
	
	

	2.-   Precinto
	
	
	
	
	

	3.-   Fusibles
	
	
	
	
	

	4.-   Conductores
	
	
	
	
	

	5.-   Borne de conexión del neutro
	
	
	
	
	

	6.-   Otros
	
	
	
	
	

	3.-   Linea repartidora

	1.-   Recorrido
	
	
	
	
	

	2.-   Tubos protectores
	
	
	
	
	

	3.-   Conductores
	
	
	
	
	

	4.-   Caidas de tensión
	
	
	
	
	

	5.-   Otros
	
	
	
	
	

	4.-   Derivaciones individuales

	1.-   Recorrido
	
	
	
	
	

	2.-   Tubos protectores
	
	
	
	
	

	3.-   Conductores
	
	
	
	
	

	4.-   Caidas de tensión
	
	
	
	
	

	5.-   Otros
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	5.-   Equipos de medida

	1.-   Ubicación
	
	
	
	
	

	2.-   Bases
	
	
	
	
	

	3.-   Precintos
	
	
	
	
	

	4.-   Fusibles
	
	
	
	
	

	5.-   Conductores
	
	
	
	
	

	6.-   Otros
	
	
	
	
	

	6.-    Cuadro General (excepto viviendas, ir a punto 2 )

	1.-   Ubicación
	
	
	
	
	

	2.-   Interruptor general
	
	
	
	
	

	3.-   Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
	
	
	
	
	

	4.-   Protección contra contactos directos

	1.- Sistema (                        )
	
	
	
	
	

	2.- Distancias
	
	
	
	
	

	3.- Otros
	
	
	
	
	

	5.-   Protección contra contactos indirectos

	1.- Sistema (                        )
	
	
	
	
	

	2.- Diferenciales (Sensibilidad, funcionamiento, ...)
	
	
	
	
	

	3.- Otros
	
	
	
	
	

	6.-   Puesta a tierra / equipotencialidad
	
	
	
	
	

	7.-   Conductores
	
	
	
	
	

	8.-   Identificación de circuitos y conductores
	
	
	
	
	

	9.-   Separación de canalizaciones
	
	
	
	
	

	10.- Estado general de cuadro y aparamenta
	
	
	
	
	

	11.- Aislamiento
	
	
	
	
	

	12.- Otros
	
	
	
	
	

	7.-    Cuadros secundarios (ver hojas de campo individualizadas según Anexo)

	1.-   Ubicación
	
	
	
	
	

	2.-   Interruptor general
	
	
	
	
	

	3.-   Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
	
	
	
	
	

	4.-   Protección contra contactos directos

	1.- Sistema (                        )
	
	
	
	
	

	2.- Distancias
	
	
	
	
	

	3.- Otros
	
	
	
	
	

	5.-   Protección contra contactos indirectos

	1.- Sistema (                        )
	
	
	
	
	

	2.- Diferenciales (Sensibilidad, funcionamiento, ...)
	
	
	
	
	

	3.- Otros
	
	
	
	
	

	6.-   Puesta a tierra / equipotencialidad
	
	
	
	
	

	7.-   Conductores
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	8.-   Identificación de circuitos y conductores
	
	
	
	
	

	9.-   Separación de canalizaciones
	
	
	
	
	

	10.- Estado general de cuadro y aparamenta
	
	
	
	
	

	11.- Aislamiento
	
	
	
	
	

	12.- Otros
	
	
	
	
	

	8.-   Red de puesta a tierra

	1.-   Electrodos
	
	
	
	
	

	2.-   Línea de enlace con tierra
	
	
	
	
	

	3.-   Punto de puesta a tierra
	
	
	
	
	

	4.-   Líneas principales de tierra
	
	
	
	
	

	5.-   Derivaciones de las líneas principales de tierra
	
	
	
	
	

	6.-   Conductores de protección
	
	
	
	
	

	7.-   Resistencia de tierra (                ohmios )
	
	
	
	
	

	8.-   Otros
	
	
	
	
	

	9.-   Sistema de distribución (                                           )

	

	 2.- Viviendas

	1.-   Tomas de tierra

	1.-   Electrodos
	
	
	
	
	

	2.-   Línea de enlace con tierra
	
	
	
	
	

	3.-   Punto de puesta a tierra
	
	
	
	
	

	4.-   Líneas principales de tierra
	
	
	
	
	

	5.-   Derivaciones de las líneas principales de tierra
	
	
	
	
	

	6.-   Conductores de protección
	
	
	
	
	

	7.-   Resistencia de tierra (                ohmios )
	
	
	
	
	

	8.-   Otros
	
	
	
	
	

	2.-   Protección contra contactos indirectos
	
	
	
	
	

	3.-   Protección contra contactos directos
	
	
	
	
	

	4.-   Cuadro General

	1.-   Ubicación
	
	
	
	
	

	2.-   Estado general
	
	
	
	
	

	3.-   Interruptor general automático de corte omnipolar
	
	
	
	
	

	4.-   Dispositivos de protección contra sobrec. y cortoc. en circuitos
	
	
	
	
	

	5.-   Interruptor diferencial
	
	
	
	
	

	6.-   Borne de puesta a tierra
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	5.-   Conductores y canalizaciones

	1.-   Naturaleza de los conductores
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	2.-   Sección de los conductores
	
	
	
	
	

	3.-   Naturaleza de los tubos protectores
	
	
	
	
	

	4.-   Sección de los tubos protectores
	
	
	
	
	

	5.-   Disposición de las canalizaciones
	
	
	
	
	

	6.-   Accesibilidad de las canalizaciones
	
	
	
	
	

	7.-   Identificación de las canalizaciones
	
	
	
	
	

	8.-   Otros
	
	
	
	
	

	6.-   Baños y aseos

	1.-   Sistema de instalación
	
	
	
	
	

	2.-   Volumen de prohibición
	
	
	
	
	

	3.-   Volumen de protección
	
	
	
	
	

	4.-   Otros
	
	
	
	
	

	

	3.- Locales de Pública Concurrencia

	1.-   Suministros complementarios

	1.-   Suministro de socorro
	
	
	
	
	

	2.-   Suministro de reserva
	
	
	
	
	

	3.-   Otros
	
	
	
	
	

	2.-  Alumbrados especiales

	1.-   Alumbrado de emergencia ( nivel de iluminación, ... )
	
	
	
	
	

	2.-   Alumbrado de señalización ( nivel de iluminación, ... )
	
	
	
	
	

	3.-   Alumbrado de reemplazamiento ( nivel de iluminación, ... )
	
	
	
	
	

	4.-   Protección de 10 A en circuitos de alumbrados especiales
	
	
	
	
	

	5.-   12 puntos de luz por línea de alumbrados especiales
	
	
	
	
	

	6.-   Al menos dos líneas en A.E.
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	3.-   Fuentes propias de energía

	1.-   Simultaneidad
	
	
	
	
	

	2.-   Aptitud
	
	
	
	
	

	3.-   Otros
	
	
	
	
	

	4.-   Prescripciones de carácter general en L.P.C.

	1.-   Acometida individual si constituye edificio independiente
	
	
	
	
	

	2.-   Cuadro General (sino coincide con 1.6 o es local indep.)
	
	
	
	
	

	3.-   Cuadros secundários (sino coincide con 1.6 o es local indep.)
	
	
	
	
	

	4.-   Alumbrado zona de público
	
	
	
	
	

	5.-   Conductores
	
	
	
	
	

	6.-   Canalizaciones
	
	
	
	
	

	7.-   Imposibilidad de simultaneidad entre fuentes de alimentación
	
	
	
	
	

	8.-   Puerta del local
	
	
	
	
	

	9.-   Cerradura del cuarto
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	10.- Proximidad de instalaciones con riesgo de incendio o pánico
	
	
	
	
	

	11.- Otros
	
	
	
	
	

	5.-   Prescripciones para Locales de Espectáculos

	1.-   Subcuadros en dependencias anexas
	
	
	
	
	

	2.-   Ubicación de cuadros
	
	
	
	
	

	3.-   Cabinas cinematográficas
	
	
	
	
	

	4.-   Resistencias empleadas para efectos y/o juegos de luz
	
	
	
	
	

	5.-   Funcionamiento permanente de alumbrado de señalización
	
	
	
	
	

	6.-   Otros
	
	
	
	
	

	6.-   Prescripciones para Locales de Reunión

	1.-   Corte omnipolar
	
	
	
	
	

	2.-   Otros
	
	
	
	
	

	7.-   Prescripciones para Locales Sanitários (Quirófanos)

	1.-   Puesta a tierra de protección
	
	
	
	
	

	2.-   Conexión de equipotencialidad
	
	
	
	
	

	3.-   Suministro a traves de trafo de aislamiento para uso médico
	
	
	
	
	

	4.-   Detector de fugas
	
	
	
	
	

	5.-   Ubicación de cuadro de mando y protección
	
	
	
	
	

	6.-   Protección diferencial
	
	
	
	
	

	7.-   Suministro general de reserva
	
	
	
	
	

	8.-   Suministro complementário
	
	
	
	
	

	9.-   Trafo de seguridad para lámpara
	
	
	
	
	

	10.- Suelo antielectroestático
	
	
	
	
	

	11.- Libro de mantenimiento
	
	
	
	
	

	12.- Clavijas de toma de corriente
	
	
	
	
	

	13.- Otros ( ver hojas individualizadas )
	
	
	
	
	

	

	4.- Locales Especiales

	1.-   Prescripciones para Locales con riesgo de incendio y explosión

	1.-   Selección del material
	
	
	
	
	

	2.-   Protección contra chispas peligrosas
	
	
	
	
	

	3.-   Red de union equipotencial de masas
	
	
	
	
	

	4.-   Protección eléctrica
	
	
	
	
	

	5.-   Seccionamiento y parada de emergencia
	
	
	
	
	

	6.-   Canalizaciones eléctricas
	
	
	
	
	

	7.-   Cables
	
	
	
	
	

	8.-   Material eléctrico
	
	
	
	
	

	9.-   Otros
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	2.-   Prescripciones para Locales Húmedos

	1.-   Canalizaciones
	
	
	
	
	

	2.-   Conductores
	
	
	
	
	

	3.-   Tubos
	
	
	
	
	

	4.-   Aparamenta
	
	
	
	
	

	5.-   Receptores y aparatos portátiles de alumbrado
	
	
	
	
	

	6.-   Elementos conductores
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	3.-   Prescripciones para Locales Mojados

	1.-   Conductores
	
	
	
	
	

	2.-   Canalizaciones
	
	
	
	
	

	3.-   Tubos
	
	
	
	
	

	4.-   Dispositivos de protección
	
	
	
	
	

	5.-   Aparatos móviles y portátiles
	
	
	
	
	

	6.-   Receptores de alumbrado
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	4.-   Prescripciones para Locales con Riesgo de Corrosión

	1.-   Conductores
	
	
	
	
	

	2.-   Canalizaciones
	
	
	
	
	

	3.-   Tubos
	
	
	
	
	

	4.-   Dispositivos de protección
	
	
	
	
	

	5.-   Aparatos móviles y portátiles
	
	
	
	
	

	6.-   Receptores de alumbrado
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	5.-   Prescripciones para Locales de Temperatura Elevada

	1.-   Conductores
	
	
	
	
	

	2.-   Canalizaciones
	
	
	
	
	

	3.-   Aparatos
	
	
	
	
	

	4.-   Otros
	
	
	
	
	

	6.-   Prescripciones para Locales a muy Baja Temperatura

	1.-   Conductores
	
	
	
	
	

	2.-   Aislamiento
	
	
	
	
	

	3.-   Aparatos
	
	
	
	
	

	4.-   Otros
	
	
	
	
	

	7.-   Prescripciones para Locales con Baterías de Acumuladores

	1.-   Protección del equipo eléctrico
	
	
	
	
	

	2.-   Ventilación
	
	
	
	
	

	3.-   Iluminación
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	4.-   Aislamiento de los acumuladores
	
	
	
	
	

	5.-   Pasillos de servicio
	
	
	
	
	

	6.-   Imposibilidad de simultaneidad de contactos
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	8.-   Prescripciones para estaciones de servicio, garajes y talleres

	1.-   Instalaciones y equipos en volúmenes peligrosos
	
	
	
	
	

	2.-   Conductores
	
	
	
	
	

	3.-   Canalizaciones
	
	
	
	
	

	4.-   Tomas de corriente
	
	
	
	
	

	5.-   Otros
	
	
	
	
	

	9.-   Prescripciones para Piscinas y Saunas

	1.-   Líneas aéreas
	
	
	
	
	

	2.-   Conductores
	
	
	
	
	

	3.-   Canalizaciones
	
	
	
	
	

	4.-   Luminarias
	
	
	
	
	

	5.-   Protecciones
	
	
	
	
	

	6.-   Tomas de corriente
	
	
	
	
	

	7.-   Conexión equipotencial
	
	
	
	
	

	8.-   Otros
	
	
	
	
	

	10.- Prescripciones para Alumbrado Público

	1.-   Secciones mínimas
	
	
	
	
	

	2.-   Conexiones con las redes de distribución pública
	
	
	
	
	

	3.-   Características de las columnas y brazos de luminarias
	
	
	
	
	

	4.-   Colocación de las columnas y brazos de luminarias
	
	
	
	
	

	5.-   Instalación eléctrica de las columnas y brazos de luminarias
	
	
	
	
	

	6.-   Puesta a tierra
	
	
	
	
	

	7.-   Luminarias
	
	
	
	
	

	8.-   Protección y corrección de factor de potencia de las luminarias
	
	
	
	
	

	9.-   Conexión a la red de alumbrado público dce las luminarias
	
	
	
	
	

	10.- Otros
	
	
	
	
	

	11.- Prescripciones para Redes Aéreas de Distribución

	1.-   Instalación de conductores desnudos
	
	
	
	
	

	2.-   Distancias de cond. desnudos al suelo y zona de protección
	
	
	
	
	

	3.-   Separación entre cond. desnudos y con muros y paredes
	
	
	
	
	

	4.-   Instalación de conductores aislados
	
	
	
	
	

	5.-   Empalmes y conexiones de conductores
	
	
	
	
	

	6.-   Conductores
	
	
	
	
	

	7.-   Conductor neutro
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	8.-   Instalación de apoyos
	
	
	
	
	

	9.-   Instalación de tirantes
	
	
	
	
	

	10.- Instalación de tornapuntas
	
	
	
	
	

	11.- Cruzamientos
	
	
	
	
	

	12.- Proximidades y paralelismos
	
	
	
	
	

	13.- Otros
	
	
	
	
	

	12.- Prescripciones para Redes Subterraneas de Distribución

	1.-   Conductores
	
	
	
	
	

	2.-   Empalmes y conexiones de conductores
	
	
	
	
	

	3.-   Protección y seccionamiento
	
	
	
	
	

	4.-   Puesta a tierra del neutro y conexxion a envolvente metálica
	
	
	
	
	

	5.-   Continuidad del neutro
	
	
	
	
	

	6.-   Cruzamientos, proximidades y paralelismos
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	13.- Prescripciones para Instalaciones Provisionales y Temporales

	1.-   Líneas aéreas
	
	
	
	
	

	2.-   Conductores
	
	
	
	
	

	3.-   Protección diferencial
	
	
	
	
	

	4.-   Inaccesibilidad de las partes activas
	
	
	
	
	

	5.-   Tomas de corriente
	
	
	
	
	

	6.-   Aparamenta y material
	
	
	
	
	

	7.-   Cruzamientos, proximidades y paralelismos
	
	
	
	
	

	8.-   Otros
	
	
	
	
	

	

	5.- Receptores

	1.-   Condiciones generales

	1.-   Clasificación
	
	
	
	
	

	2.-   Utilización adecuada
	
	
	
	
	

	3.-   Indicaciones que deben llevar
	
	
	
	
	

	4.-   Tensión de alimentación
	
	
	
	
	

	5.-   Conexión
	
	
	
	
	

	6.-   Desequilibrio de fases u oscilaciones de potencia absorvida
	
	
	
	
	

	7.-   Mejora del factor de potencia si procede
	
	
	
	
	

	8.-   Otros
	
	
	
	
	

	2.-   Receptores para alumbrado

	1.-   Prohibición de utilización conjunta con otros sistemas de iluminación
	
	
	
	
	

	2.-   Portalámparas
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	3.-   Indicaciones en las lámparas
	
	
	
	
	

	4.-   Instalación
	
	
	
	
	

	5.-   Empleo de pequeñas tensiones para alumbrado
	
	
	
	
	

	6.-   Instalación de lámparas o tubos de descarga
	
	
	
	
	

	7.-   Otros
	
	
	
	
	

	3.-  Aparatos de caldeo

	1.-   Instalación
	
	
	
	
	

	2.-   Aparatos produc. de agua caliente y vapor con circuito eléct. aislado del agua
	
	
	
	
	

	3.-   Calentadores de agua en las que esta forma parte del circuito eleéctrico
	
	
	
	
	

	4.-   Calentadores provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos
	
	
	
	
	

	5.-   Aparatos de caldeo por agua caliente
	
	
	
	
	

	6.-   Conductores de caldeo
	
	
	
	
	

	7.-   Cocinas y hornillos
	
	
	
	
	

	8.-   Aparatos para soldadura por arco eléctrico
	
	
	
	
	

	9.-   Otros

	4.-   Motores, generadores y convertidores

	1.-   Instalación de motores
	
	
	
	
	

	2.-   Conductores de conexión
	
	
	
	
	

	3.-   Protección contra sobreintensidades
	
	
	
	
	

	4.-   Protección contra falta de tensión
	
	
	
	
	

	5.-   Potencia de arranque
	
	
	
	
	

	6.-   Instalación de reostatos y resistencias
	
	
	
	
	

	7.-   Herramientas portátiles
	
	
	
	
	

	8.-   Instalación de generadorres y convertidores
	
	
	
	
	

	9.-   Utilización simultanea de generadores y red de distribución pública

	10.- Otros

	5.-   Trafos, autotrafos, reactancias, rectificadores y condensadores

	1.-   Instalación de trafos y autotrafos
	
	
	
	
	

	2.-   Protección contra sobrecargas de trafos y autotrafos
	
	
	
	
	

	3.-   Utilización de trafos
	
	
	
	
	

	4.-   Trafos de separación de circuitos
	
	
	
	
	

	5.-   Utilización de autotrafos
	
	
	
	
	

	6.-   Instalación de reactancias y resctificadores
	
	
	
	
	

	7.-   Instalación de condensadores
	
	
	
	
	

	8.-   Otros
	
	
	
	
	

	6.-  Aparatos médicos y de rayos X

	1.-   Instalación de aparatos médicos
	
	
	
	
	

	2.-   Instalación de aparatos de rayos X
	
	
	
	
	


	CÓDIGO
	COMPROBACIONES TÉCNICAS
	S/D visible o N.A.
	Defecto Menor
	Defecto Mayor
	Defecto Crítico
	Observaciones

	

	3.-   Otros
	
	
	
	
	

	7.-   Cercas eléctricas

	1.-   Instalación
	
	
	
	
	

	2.-   Otros
	
	
	
	
	

	

	6.- Documentación

	1.-   Concordancia con proyecto
	
	
	
	
	

	2.-   Mantenimiento
	
	
	
	
	

	3.-   Inspección periódica
	
	
	
	
	

	4.-   Otros
	
	
	
	
	

	

	7.- Observaciones

	


1.2.
Hojas de campo individualizadas
Estas hojas son alternativas para su utilización en las inspecciones, pero siempre como complemento a la principal, ya que lo que hacen es ayudar en la toma de datos en instalaciones complejas.

Las hojas de campo pueden ser ampliadas y modificada su estructura si fuese necesario, si el campo de actuación lo requiere, y con el fin de mejorar el material de apoyo para una mejor realización de la inspección de las instalaciones.

Hoja de Campo nº 1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

	EMPRESA :
	

	PLANTA :
	

	LOCALIZACIÓN :
	

	ZONA :
	


	CLASIFICACIÓN DE ZONAS

	                                                        PUBLICA CONCURRENCIA
 (  ESPECTÁCULOS                        (  REUNIÓN                                      (  SANITARIOS
                                                        CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
 (  HÚMEDOS                                (  MOJADOS                                     (  GARAJES
                                                        CON FINES ESPECIALES
 (  PISCINAS                                  (  PROVISIONALES                           (  TEMPORALES (OBRAS)
 (  RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

 (  SIN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

 (  OTROS



	OBSERVACIONES :

	

	

	

	

	

	


Hoja de Campo nº 2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

	EMPRESA :
	

	TIPO DE LOCAL :
	  SIN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	EMPRESA SUMINISTRADORA :
	

	TENSIONES :
	

	POTENCIA INSTALADA  :
	

	ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN :
	


ALUMBRADO, CANALIZACIONES Y RECEPTORES

	ALUMBRADO   NORMAL

	ESTADO FÍSICO
	
	FUNCIONAMIENTO
	

	CANALIZACIONES

	ACCESIBILIDAD
	
	IDENTIFICACIÓN
	

	AISLAMIENTO DE CONDUCTORES
	
	CAJAS DE CONEXIONES
	

	EMPALMES Y CONEXIONES
	
	DIÁMETRO DE LOS TUBOS
	

	RECEPTORES

	ESTADO FÍSICO
	
	INSTALACIÓN
	


	OBSERVACIONES :

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hoja de Campo nº 3

CUADROS  ELÉCTRICOS

	CUADRO Nº         
	
	DENOMINACIÓN :
	

	EMPRESA :
	

	PLANTA :
	

	LOCALIZACIÓN :
	

	CUADRO DEL QUE TOMA CORRIENTE :
	


	MEDICIONES :

	EQUIPOS UTILIZADOS
	
	IAN   INTERRUPTORES DIFERENCIALES EN mA
	

	EQUIPO Nº
	
	TENSIÓN DE CONTACTO MÁXIMA  (Uc)  EN V
	

	ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN
	
	RESISTENCIA DE BUCLE  (Rs)  EN (
	


	OBSERVACIONES GENERALES :

	PUESTA A TIERRA
	
	IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS
	

	CONEXIONES EQUIPOTENCIALES
	
	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES
	

	P.A.T.  MASAS  A.T.  INDEPEND. DE  P.A.T.  MASAS  B.T.
	
	TIPO DE CONDUCTORES
	

	RESIST. DESCARGA  O  RÓTULOS PELIGRO  EN COND.
	
	SÍNTOMAS DE CALENTAMIENTOS
	

	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
	
	ROTULACIÓN DE INTERRUPTORES Y MANDOS
	

	PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS
	
	ESTADO FÍSICO DE INTERRUPTORES Y MANDOS
	

	PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
	
	MATERIAL DEL CUADRO
	

	FUNCIONAMIENTO INTERRUPTORES DIFERENCIALES
	
	ESTADO GENERAL DEL CUADRO
	

	PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
	
	TUBOS Y CAJAS DE DERIVACIÓN
	

	CLASE DE INTERRUPTOR GENERAL
	
	OTROS
	


	OBSERVACIONES :

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hoja de Campo nº 4

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

	 EMPRESA :
	

	 TIPO DE LOCAL :
	


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

	EMPRESA  SUMINISTRADORA :
	

	TENSIONES :
	

	POTENCIA  CONTRATADA :
	

	POTENCIA INSTALADA SEGÚN  C.T.  O  INT. GRAL. B.T. :
	

	ESQUEMA  DE  DISTRIBUCIÓN :
	

	P.A.T.  MASAS A.T.  INDEPEND.  DE  P.A.T.  MASAS B.T.  :
	

	RESISTENCIA  DE  PUESTA  A  TIERRA :
	

	TIPO  DE  SUMINISTRO  COMPLEMENTARIO :
	

	SUMINISTRO  COMPLEMENTARIO  OBLIGATORIO :
	SOCORRO (15%)
	
	RESERVA (25%)
	
	DOBLE (50%)
	

	SUMINISTRO  COMPLEMENTARIO  INSTALADO :
	SOCORRO (15%)
	
	RESERVA (25%)
	
	DOBLE (50%)
	


	CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO COMPLEMENTARIO (*)

	CLASE :
	 GRUPO ELECTRÓGENO
	MARCA :
	

	MOTOR

	Nº :
	
	MARCA :
	

	TIPO :
	
	POTENCIA :
	

	ALTERNADOR

	MARCA :
	
	POTENCIA :
	

	Nº :
	
	TENSIÓN :
	

	TIPO :
	
	INTENSIDAD :
	

	R.P.M.
	
	COS (FI) :
	


	OBSERVACIONES :

	POTENCIA   TOTAL   DE   SUMINISTROS   COMPLEMENTARIOS :
	

	POTENCIA   MÍNIMA   PARA EL   SUMINISTRO   COMPLEMENTARIO :
	

	In  DE LOS INTERRUPTORES GENERALES DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS :
	

	SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE SALIDA DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS :
	

	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CONMUTACIÓN RED-SUMINISTRO COMPLEMENTARIO
	SI
	
	NO
	

	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS ADECUADA EN SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS
	SI
	
	NO
	

	LÍNEAS DE SALIDA DE SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS DE SECCIÓN ADECUADA
	SI
	
	NO
	

	CONEXIÓN DIRECTA A TIERRA DEL NEUTRO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS
	SI
	
	NO
	

	NIVEL DE COMBUSTIBLE ADECUADO EN GRUPOS ELECTRÓGENOS
	SI
	
	NO
	


(*)  Si fuese necesario se añadirá otra tabla idéntica para reflejar un segundo grupo electrógeno.

Hoja de Campo nº 5

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

	 EMPRESA :
	

	 TIPO DE LOCAL :
	


ALUMBRADOS,  CANALIZACIONES  Y  RECEPTORES

	ALUMBRADO   NORMAL

	ESTADO FÍSICO
	
	SEPARACIÓN  3/3
	
	FUNCIONAMIENTO
	
	OTROS
	


	FUENTES PROPIAS DE ENERGÍA  Y  ALUMBRADOS ESPECIALES

	 FUENTES PROPIAS DE ENERGÍA PARA SERVICIOS URGENTES E INDISPENSABLES OBLIGATORIAS
 (  SI                                                    (  NO
 FUENTES PROPIAS DE ENERGÍA PARA ALUMBRADOS ESPECIALES OBLIGATORIAS
 (  SI                                                    (  NO
 ALUMBRADOS ESPECIALES OBLIGATORIOS
 (  EMERGENCIA                                  (  SEÑALIZACIÓN                           (  REEMPLAZAMIENTO



	ALUMBRADO  DE  EMERGENCIA

	FUENTES ALIM.
	
	AUTONOMÍA 1 HR
	
	FUNCIONAMIENTO
	
	LOCALIZACIÓN
	

	10A/LÍNEA
	
	12 PUNTOS/LÍNEA
	
	2 LÍNEAS MÍNIMO
	
	SEPARACIÓN 5cm
	

	SALIDAS
	
	ASEOS
	
	PASILLOS Y ESC.
	
	IND.  DIRECCIÓN
	

	ALUMBRADO  DE  SEÑALIZACIÓN

	FUENTES ALIM.
	
	AUTONOMÍA
	
	FUNCIONAMIENTO
	
	LOCALIZACIÓN
	

	10A/LÍNEA
	
	12 PUNTOS/LÍNEA
	
	2 LÍNEAS MÍNIMO
	
	SEPARACIÓN 5cm
	

	SALIDAS
	
	ASEOS
	
	PASILLOS Y ESC.
	
	IND.  DIRECCIÓN
	

	ALUMBRADO  DE  REEMPLAZAMIENTO

	FUENTES ALIM.
	
	AUTONOMÍA 2 HR
	
	FUNCIONAMIENTO
	
	OTROS
	


	CANALIZACIONES  Y  RECEPTORES

	ACCESIBILIDAD
	
	IDENTIFICACIÓN
	

	AISLAMIENTO DE  CONDUCTORES
	
	CAJAS DE CONEXIONES
	

	EMPALMES Y CONEXIONES
	
	DIÁMETRO DE LOS TUBOS
	

	RECEPTORES
	
	RESIST. DESCARGA  O  ROTULOS PELIGRO  EN COND.
	


	OBSERVACIONES :

	

	


 Hoja de Campo nº 6

CUADROS  ELÉCTRICOS

	CUADRO Nº         
	
	DENOMINACIÓN :
	

	EMPRESA :
	

	PLANTA :
	

	LOCALIZACIÓN :
	

	CUADRO DEL QUE TOMA CORRIENTE :
	


	MEDICIONES

	EQUIPOS UTILIZADOS
	
	IAN máx. INTERRUPTORES DIFERENCIALES  (mA)
	

	EQUIPO Nº
	
	TENSIÓN DE CONTACTO MÁXIMA : Uc  (V)
	

	ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN
	
	RESISTENCIA DE BUCLE : Rs  (()
	


	OBSERVACIONES GENERALES

	PUESTA  A  TIERRA
	
	IDENTIFICACIÓN  DE  CIRCUITOS
	

	CONEXIONES  EQUIPOTENCIALES
	
	IDENTIFICACIÓN  DE  CONDUCTORES
	

	PROTECCIÓN  CONTRA  SOBRECARGAS
	
	TIPO  DE  CONDUCTORES
	

	PROTECCIÓN  CONTRA  CORTOCIRCUITOS
	
	SÍNTOMAS  DE  CALENTAMIENTOS
	

	PROTECCIÓN  CONTACTOS  INDIRECTOS
	
	ROTULACIÓN  INTERRUPTORES  Y  MANDOS
	

	FUNCIONAMIENTO  INT.  DIFERENCIALES
	
	ESTADO FÍSICO INTERRUPTORES Y MANDOS
	

	PROTECCIÓN  CONTACTOS  DIRECTOS
	
	MATERIAL  DEL  CUADRO
	

	CLASE  DE  INTERRUPTOR  GENERAL
	
	ESTADO  GENERAL  DEL  CUADRO
	

	PÚBLICA CONCURRENCIA

	PUERTA  DEL  LOCAL
	
	PROT.  DE 10A EN ALUMBRADOS ESPECIALES
	

	CERRADURA
	
	12 PUNTOS  DE  LUZ  POR  LÍNEA  EN  AL. ESP.
	

	PROX. INST. CON RIESGO INCENDIO O PÁNICO
	
	AL MENOS 2 LÍNEAS EN ALUMB.  ESPECIALES
	

	TRES  TERCIOS  EN  ALUMBRADO  NORMAL
	
	INT. CORTE OMNIPOLAR : LOC. REUNIÓN (AUT. LOC. ESPECT.)
	


	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS

	Nº
	CIRCUITO
	In
	Ir x In
	P
	ENTRADA
	AIS
	T
	SALIDA
	AIS
	T
	InDES
	InFUS
	InMáx

	
	INTERRUPTOR GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	RELACIÓN DE DEFECTOS

	 1.-  PROTECCIÓN   CONTRA   SOBRECARGAS   INCORRECTA :

	CIRCUITO
	SECCIÓN  (mm2)
	AIS
	T
	PROTECCIÓN  (A)
	Ir x In
	InMáx

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	


Hoja de Campo nº 7

CUADROS  ELÉCTRICOS

	CUADRO Nº  :                   DENOMINACIÓN :


	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS

	Nº
	CIRCUITO
	In
	Ir x In
	P
	ENTRADA
	AIS
	T
	SALIDA
	AIS
	T
	InDES
	InFUS
	InMáx
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PISCINAS
	PISCINA Nº:
	
	FECHA:
	

	DENOMINACION:
	

	EMPRESA:
	

	LOCALIZACION
	


	CONCEPTOS

	EQUIPOS UTILIZADOS
	
	EQUIPO Nº
	

	
	C
	I
	N/A
	
	C
	I
	N/A

	CONEXIONES A TIERRA
	
	
	
	CANALIZACIONES
	
	
	

	LINEAS AEREAS
	
	
	
	APARATOS DE ALDO.
	
	
	

	TRAFOS SEPARACION CIRCUITOS
	
	
	
	INSTALACION TRAFOS
	
	
	

	CAJAS DE CONEXION
	
	
	
	TENSION >15 V.
	
	
	

	TOMAS DE CORRIENTE
	
	
	
	OTROS
	
	
	


	CROQUIS MEDICIONES

	
	PUNTO
	OHMIOS

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	RELACION DE DEFECTOS

	

	

	

	

	


Hoja de Campo nº 9

ALUMBRADO EXTERIOR
	HOJA Nº:
	
	FECHA:
	

	EMPRESA:
	


	CONCEPTOS

	EQUIPOS UTILIZADOS
	
	EQUIPO Nº
	

	CONEXIONES A TIERRA
	(CORRECTA/

INCORRECTA)
	RESISTENCIA
	VALOR


	CROQUIS MEDICIONES

	
	PUNTO
	OHMIOS

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	RELACION DE DEFECTOS

	

	

	

	

	

	

	



























